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SOTO DEL HENARES           PARCELA P.23.1

T o r r e j ó n   d e   A r d o z          M A D R I D

p r o p i e d a d

PROMOCIONES
LEVANTINO  ARAGONESAS  S.A.

-
NOVIEMBRE 2008

PROYECTO DE EJECUCIÓN

L E Y E N D A    D E    C A L E F A C C I Ó N

EMISOR TOALLERO

RADIADOR INSTALADO

LLAVE DE PASO

VACIADO A BOTE SIFONICO

14E NUMERO DE ELEMENTOS

CONDUCTO CALEFACCIÓN (IDA)

CONDUCTO CALEFACCIÓN (RETORNO)

CALDERA ESTANCA MURAL MIXTA CON QUEMADOR ATMOSFERICO PARA GAS.                               

TERMOSTATO AMBIENTETER

NOTA:  LOS RADIADORES DISPONDRAN EN DORMITORIOS DE VALVULA TERMOSTATICA Y DETENTOR, Y EN EL RESTO  DE LLAVE Y DETENTOR
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VIVIENDAS TIPO III
CALEFACCIÓN

PLANTA ÁTICO

VIVIENDA TIPO 14 (8 uds.)
084B - 094A - 114A - 124B - 134B
144A - 144B

VIVIENDA TIPO 15 (6 uds.)
074B - 084A - 094B - 104A - 114B - 124A

VIVIENDA TIPO 16 (6 uds.)
041A - 024B - 034A - 044B - 054A - 064B

VIVIENDA TIPO 17 (5 uds.)
024A - 034B - 044A - 054B - 064A

VIVIENDA TIPO 18 (1 ud.)
104B IC

O3C
IC O3B
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